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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1. Наименование и местонахождение объекта: «Строительство МКД по ул. 

Злынковской в г. Почеп Брянской области (участок 4)» по адресу 

: Российская Федерация, Брянская область, Почепский муниципальный 

район, Почепское городское поселение, г. Почеп, ул. Злынковская ,участок 

4, кадастровый номер 32:20:0000000:1810)

2. Заказчик Администрация Цочепского района

3. Источник финансирования: Бюджетные средства

4. Водоснабжение хозяйственно - питьевое__________________________

5. Место подключения: существующий водопровод проходящий по р чистку : 

32:20:0000000:1810

6. Напор в точке подключения 2,0 атм

7. Диаметр существующей сети в месте подключения 110 ММ

Подача воды питьевого качества из систем коммунального 

водоснабжения в объеме 2,08 м3/сут..

Точку подключения -ранее запроектированный водопровод ПЭ 110мм..

Материал труб рекомендуется применять ПЭ 100.
8. Для обеспечения возможности использования и учета воды из системы 

коммунального водоснабжения проектом предусмотреть (с выполнением заказчиком 

указанных ниже требований):

- установку узлов учета на водопроводных вводах питьевой воды, разместив их в 

соответствии с требованиями главы IV «Правил пользования системами холодного 

водоснабжения и канализации в Российской Федерации»

- соблюдение охранной зоны сетей и сооружений коммунального водопровода.

9. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности является 

водопроводный колодец на врезке в городскую водопроводную сеть.

10. Проект по НВ согласовывать с МУП «Водстройсервнс»

И.Один экземпляр проекта по НВ предоставить в МУП «Водстройсервнс» для 

постоянного пользования.



12. Потребитель или строительная организация обязаны до начала строительства 

объекта поставить в известность МУП «Водстройсервис»о предстоящих работах и 

заключить с ним договор на технический надзор за строительством.

13. Срок действия ТУ - 3 года со дня выдачи.
Бу х-э ко но мист О.В.Давыдова.


